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LICITACIÓ PER :  

“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓ-CALEFACCIÓ AMB 
INTERCANVIADOR DE CALOR DEL TIPUS AIGUA-AIRE” 

 

Antecedents 

En el Parc Tecnològic del Vallès, S.A. (PTV, en endavant)  hi ha instal·lat un sistema de climatització  a base 
del sistema d’intercanviador aigua-aigua amb torre de refrigeració, de 500Kw i la calefacció a base de 
calderes de gas. Tots dos climatitzen l’edifici per mitjà de fan-coils. 

Objectiu 

El PTV ha fet estudis per millorar el sistema de climatització del Centre d’Empreses del Parc Tecnològic . 
Ha arribat a la conclusió que necessita canviar el sistema de refrigeració aigua-aigua, per un de més 
modern i eficient, pel sistema aire-aigua, amb concepte de bomba de calor que permeti tant la 
refrigeració com la calefacció, ajudada per les calderes existents. 

 

PLEC DE CONDICONS TÈCNIQUES PER INSTAL·LAR EL NOU SISTEMA AIGUA-AIRE. 

1.-Proposta Tècnica 

1.1 -Canviar l’actual màquina de fred condensada per aigua de 500 kW per una equivalent del tipus aire-
aigua que doni 500 kW de fred/525 kW de calor. 

1.2 -Ubicació de la bomba de calor a l’exterior de l’edifici, on ara hi ha la torre de refrigeració del sistema 
actual. 

1.3 -Instal·lació d’un dipòsit d’inèrcia tèrmica de 1.500 litres de capacitat mínima. Es pot instal·lar dins la   
sala de màquines. 

1.4 -Utilitzar les calderes existents per iniciar l’escalfament de l’aigua fins els 40 graus, si cal,  per donar 
més rendiment a la bomba de calor. 

1.5 -Caldrà implantar un sistema de control i gestió dels nous equips, així com del sistema general per 
maximitzar l’eficiència energètica de l’edifici 

 

2.-Treballs necessaris per la nova instal·lació. 

2.1 Recuperació del gas refrigerant/olis i el seu trasllat al punt de gestió de residus autoritzat, amb el 
comprovant de la seva recepció. 

2.2 Desconnexió elèctrica/hidràulica de la màquina de fred. 

2.3 a) Retirada de la màquina de fred i trasllat al punt de gestió de residus autoritzat. 

      b) Retirada de la torre de refrigeració i adequació de l’espai per la nova màquina de fred 

2.4 Construcció de bancada amb blocs de formigó i perfils metàl·lics per col·locar la nova màquina 
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2.5 Subministrament i instal·lació de la nova màquina de fred (bomba de calor). 

2.6 Instal·lació del dipòsit d’inèrcia tèrmica. 

2.7 Trams de canonades aïllades tèrmicament, amb la secció adequada, per unir el nou equip amb el 
dipòsit d’inèrcia. 

2.8 Trams de modificació de canonades per comunicar el dipòsit d’inèrcia amb els col·lectors de 
distribució existents. 

2.9 Escomesa elèctrica del nou equip aprofitant la línia actual (existent), amb les proteccions i elements 
necessaris per a la connexió i posada en servei. 

2.10  Vàlvules de regulació automàtiques per a la gestió  de la temperatura del dipòsit d’inèrcia, en el cas 
que funcioni en mode calefacció i estigui recolzat per les calderes de gas. 

2.11 Instal·lació d’un sistema de control que gestioni les calderes, l’equip de fred, les bombes de 
distribució i altres elements per MAXIMITZAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA del conjunt. 

2.12 Subministrament i instal·lació  d’un comptador d’energia tèrmica /comptador d’energia elèctrica a 
l’equip de refrigeració d’acord a la normativa existent. 

2.13 Posada en funcionament i verificacions dels diferents elements. 

2.14 Mitjans d’elevació, càrrega i descàrrega dels diferents equips, aparells i medis auxiliars. 

2.15 Control dels canvis en el sistema tèrmic de l’edifici, adequant-lo als canvis realitzats. 

 

PLEC DE BASES ADMINISTRATIU. 

3.- De les legalitzacions a la garantia 

Per poder tenir la instal·lació en un bon funcionament al llarg del temps cal tenir-la legalitzada i amb un 
bon sistema de manteniment, que per part del PTV s’entén com una condició més a complir pel nou equip 
de refrigeració. És per aquest motiu que es valorarà en la oferta de les empreses que vulguin participar 
en la licitació d’aquest equipament. Així, 

3.0   CAL ESPECIFICAR EL TIPUS DE MÀQUINA DE FRED AMB TOTES LES SEVES CARACTERÍSTIQUES I 
AVANTATGES TANT DEL PUNT DE VISTA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA COM DE LA FACILITAT DE 
MANTENIMENT, SOROLLS, CONSUMS  I ALTRES ASPECTES QUE ES CONSIDERIN RELLEVANTS. 

3.1 Caldrà fer-se càrrec de la legalització de la nova instal·lació tant del nou equip com si fos extensible a 
totes les parts modificades per acoblar-se als elements existents. 

3.2 Es valorarà el termini de subministrament, instal·lació i , finalment, posta en funcionament. 

3.3 S’especificaran les garanties dels equips nous que s’instal·lin. Tant en condicions com en durabilitat. 

3.4 S’especificarà la garantia de la instal·lació feta per l’empresa instal·ladora. 

3.5 Caldrà especificar quin manteniment requereix la nova instal·lació (tant en els equips com en els 
elements auxiliars) i el cost aproximat del mateix per cada seqüència de manteniment, especificant els 
períodes en els que serà necessari fer-lo. 
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CONDICIONS CONTRACTUALS  ESPECÍFIQUES. 

a) L’empresa adjudicatària estarà al corrent de totes les obligacions fiscals i laborals  per 
poder fer  el concurs i  ser-ne adjudicatària. 

Caldrà presentar la documentació que es requereix en el sobre “A” d’aquesta oferta. 

b) L’incompliment del termini i/o de les garanties ofertades, podran ser objecte de 
penalització econòmica, fins un 10% del pressupost de la instal·lació, sempre que no es 
tracti d’una causa de força major o aliena a l’empresa adjudicatària (inclou tots els seus 
proveïdors i subcontractats, si és el cas). 

c) Les condicions sobre la instal·lació que s’expressen en aquesta licitació i, en 
conseqüència, l’oferta que se’n faci sobre les mateixes, formaran part contractual del 
contracte final. 

 

PRESSUPOST 

El pressupost es presentarà desglossat per cadascun dels epígrafs que es descriuen a continuació. 
De la part tècnica epígrafs 4.1 al 4.6, ambdós inclosos. De la part administrativa caldrà posar en el 
pressupost l’epígraf 5.1. 
  
L’import del manteniment serà contractual, però no formarà part del pressupost en sí mateix. Si que es 
valorarà en la puntuació final per obtenir la millor oferta. 
 

4.- Sobre la part tècnica 

4.1  Ut. Treballs previs per deixar l’espai per la nova instal·lació. Retirada de l’equip de fred actual, de la 
torre de refrigeració, dels olis i gas refrigerant, desconnexió elèctrica i hidràulica. Gestió de residus a lloc 
autoritzat i comprovants del mateix.. 

4.2  Ut. Construcció de bancada.  Mitjançant blocs de formigó, perfils metàl·lics i altres elements 
necessaris per ubicar l’equip de fred amb garanties d’estabilitat, vibracions i soroll. 

4.3  Ut. Subministrament i instal·lació de l’equip de fred que s’hagi ofertat, segons l’epígraf 3.0 i sigui 
acceptat per la propietat. 

4.4 Ut. Instal·lació i connexió al sistema existent de Canonades-dipòsit d’inèrcia tèrmica-modificacions 
hidràuliques-altres elements. 

4.5  Ut. Escomesa elèctrica i vàlvules de regulació automàtiques. 

4.6  Ut. Subministrament i instal·lació del sistema de control i comptadors d’energia. 

 

5.- Sobre la part administrativa 

5.1 Ut. Legalització de la nova instal·lació de bomba de calor. Projecte i certificats necessaris. 

5.2 Ut. Manteniment anual del nou equipament, a efectes de valoració de la oferta. 
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ALTRES ASPECTES NECESSARIS PERÒ  NO INCLOSOS A L’OFERTA. 

6.1 Ajuts de paleta, si en calen. 

6.2 Permisos d’obres, taxes i altres similars. 

6.3 Tancament final de la zona d’ubicació de l’equip de fred. 

 

Puntuació de l’oferta en funció de les diferents parts de la mateixa. 

Oferta econòmica:  .............60punts............... 

1.-Es validaran totes les ofertes que siguin a la baixa vers el pressupost de sortida de la licitació. 

2.-Es donaran de baixa totes les ofertes que estiguin per sota del 10% de la mitjana de les ofertes 
presentades. Entenem que es tractaria d’una oferta temerària. 

3.- De totes les ofertes, es donarà un màxim de 60 punts a l’oferta més barata i de 50 a la més 
cara. Es farà proporcionalitat per la resta d’ofertes situades entremig. 

 

Oferta tècnica: ...................26 punts.................... 

4.- Característiques de la màquina de fred ...18 punts..... 
           -Rendiment energètic. 
           -Garantia sobre peces i reparació necessària, dins del període de garantia. 
           -Potència. 
           -Nivell màxim de soroll, en dB. 
           -Nombre de circuits refrigerants i nombre de compressors. 
           -Sistemes de vàlvules de regulació. Prestacions i garanties 
           -Sistemes de control automàtic fred-calor-dipòsit d’inèrcia. 
           -Capacitat i eficiència  energètica del dipòsit d’inèrcia.  
 
5.- Terminis d’execució de la instal·lació......8 punts..... 
              -Cal el termini d’execució i la data de possible posada en funcionament, totalment 
legalitzada, incloses les inspeccions de l’OCA . 
 
 
Garanties i Mateniment.........14 punts........ 
 
6.- Manteniment durant els primers 10 anys....8 punts..... 
              -Cost aproximat i compromís de portar-lo a terme per l’empresa instal·ladora. 
 
7.- Garantia sobre tota la instal·lació feta per raó d’aquesta oferta....6 punts..... 
              -Anys de garantia que ofereix l’empresa instal·ladora, sobre totes les feines 
d’assemblatge, connexions de canonades, connexions elèctriques, etc. 
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 PRESENTACIÓ DE L’OFERTA-CONTINGUT DELS SOBRES “A” I “B”:  
 
  
Caràtula del Sobre “A”: “ LICITACIÓ PER: SUBMINISTRAMENT I  INSTAL·lACIÓ D’UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓ-
CALEFACCIÓ AMB INTERCANVIADOR DE CALOR DEL TIPUS AIGUA-AIRE”. OFERTA ADMIINISTRATIVA I TÈCNICA, 
SOBRE “A” 

Contingut del Sobre “A”:  

1.- Dades administratives de l’empresa, CIF, certificant d’estar al corrent de les obligacions fiscals 
i laborals i altres certificats que consideri oportuns. 

2.- Necessitat de manteniment del nou equipament i valoració del cost anual aproximat. 

3.- Garanties de les màquines i de l’execució de les instal·lacions, per separat.     

4.- Característiques de la màquina de fred. 

5.- Descripció de la instal·lació amb els seus elements, circuits, canonades i el seu tractament, 
vàlvules, sistemes de control,  capacitats i eficiència tèrmica del dipòsit d’energia. 

6.- Tot allò que entengueu necessari explicar sobre la oferta tècnica. 

 

Caràtula del Sobre “B”: “LICITACIÓ PER: SUBMINISTRAMENT I  INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓ-
CALEFACCIÓ AMB INTERCANVIADOR DE CALOR DEL TIPUS AIGUA-AIRE”.  OFERTA ECONÒMICA. SOBRE “B” 

Contingut del Sobre “B”: 

Es presentarà l’oferta econòmica, en el format desglossat que s’exposa en aquesta licitació, 
formalitzant l’oferta abans d’IVA en lletra i nombre. 

Si presenteu la variant 1, caldrà repetir tot els pressupost desglossat, sencer. 

 

Presentació d'ofertes (sobres A i B) 
 
Lloc de presentació: CENTRE D’EMPRESES DE NOVES TECNOLOGIES (Recepció) 
 
Entitat: PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, S.A. 
 
Domicili: Av. Parc Tecnològic, 3  

Localitat i codi postal: Cerdanyola del Vallès - 08290 

Horari d'oficina: de 9:00 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres. 
 
Data límit de presentació: fins les 14.00 hores del 10è dia natural següent a la publicació de l’anunci a 
la pàgina web de la societat. 
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Obertura de les ofertes: 
 
Entitat: Oficines de PTVSA. 
Domicili: Av. Parc Tecnològic, 3  
Localitat i codi postal: Cerdanyola del Vallès – 08290 
 
Data i hora: S’indicarà expressament per l’òrgan de contractació a la pàgina d’internet www.ptv.es. 
La previsió actual és la següent: 

 

Calendari de licitació i adjudicació : " “SUBMINISTRAMENT I  INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA 
DE REFRIGERACIÓ-CALEFACCIÓ AMB INTERCANVIADOR DE CALOR DEL TIPUS AIGUA-AIRE” 

  

Any 2024 mes data dies 
 
Publicació a la WEB 

 
Gener 

 
22 

 

   10 
Termini presentació ofertes febrer 1 1 
obertura sobre A febrer 2 3 
termini d'esmenes febrer 5 2 

obertura sobre B febrer 7 5 
i adjudicació provisional.    

termini aportació documentació definitiva febrer 12 1 

Signatura del contractE 13 de febrer de 2024 
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DADES DEL PARC TECNOLÒGIC,  SOBRE LES QUE ES POT CONFECCIONAR L’OFERTA: 

 

Lloc de la instal·lació:  Centre d’Empreses del Parc Tecnològic del Vallès, S.A. 

Ubicació de l’aparell: En el recinte on ara hi ha la torre de refrigeració actual 

Ubicació del Dipòsit d’Inèrcia: Dins del local de les instal·lacions, on ara hi ha la màquina de fred 

Connexió entre ambdues: Actualment hi ha conductes de ferro de diàmetre 160.  
A) Possiblement es podran aprofitar. 
B) Si no es poden aprofitar s’hauran de fer connexions noves. 

S’aporten  plànols esquemàtics de la Ubicació en els annexes 1, 2 i 3. 

 

Pressupost de sortida : 

 1.- Ut. Retirada de la màquina de fred actual, adequació de la zona i  
             comprovant de la seva entrega a un ........................... autoritzat   ..................          5.380 € 

 2.- Ut. Retirada Torre de refrigeració i adequació de la zona 
              Amb el comprovant d’entrega a ......................................................................          2.500 € 

3.- Ut.  Subministrament i instal·lació de la màquina de fred.......................................      104.827 € 

4.- P.A. Canonades de connexió, Modificacions hidràuliques, instal·lació elèctrica.......       23.500 € 

5.- Ut. Vàlvules automàtiques de les calderes..............................................................            6.054 € 

6.- P.A. Sistemes de control, automatismes. Software i aparells necessaris................            6.519 € 

7.- P.A. Legalització de la instal·lació fins passar totes les certificacions necessàries....          5.000 € 

                                                                                           Suma Total abans d’IVA................   153.780,00 € 

                                                                                                        IVA...........21%...................    32.293,80 € 
                           
                                                                            Total pressupost de licitació IVA inclòs......  186.073.80 € 
 
 
El Pressupost total abans d’Iva que serveix de referència per fer l’oferta de SUBMINISTRAMENT I  
INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓ-CALEFACCIÓ AMB INTERCANVIADOR DE CALOR 
DEL TIPUS AIGUA-AIRE” és de CENT-CINCUANTA-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS. 

 

Parc Tecnològic del Vallès, 22 de gener de 2024 
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